
Mise en garde (consulter les 
documents d’accompagnement)

Modèle 2500 FoXBoRo PAC
InstRuCtIons d’InstAllAtIon et de CâBlAge

le modèle 2500 est un système modulaire capable de fournir un 
contrôle PId multi-boucles.  Il comporte un fond de panier sur lequel 
sont installés plusieurs terminaux. un module de commande ou e/s 
est branché sur chaque terminal.
le fond de panier peut être fourni avec un maximum de 16 modules e/s 
et peut être monté sur rail dIn (35 mm oméga) ou sur cloison.

les connexions effectuées par le client avec ses dispositifs sont prises en 
charge par des terminaux spécifiques à chaque type de module, qui se 
clipsent dans l’unité de base.  

les terminaux offrent également des interconnexions entre les modules 
e/s et les modules de régulateur e/s (IoC) contenant la configuration du 
système et la prise en charge des communications Modbus, Profibus ou 
devicenet.  

les modules e/s qui se clipsent sur leurs terminaux sont dédiés à des 
entrées ou sorties analogiques ou logiques spécifiques.  

le système exige 24 V cc à moins de 100 mA par module.  le bloc 
d’alimentation adapté est le 2500P, disponible en unités de 2,5, 5 ou 10 
ampères.
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n.B. Isolation fonctionnelle.  définie comme : l’isolation entre les pièces 
conductrices nécessaire uniquement pour le fonctionnement correcte 
de l’appareil.  Cette isolation n’offre pas nécessairement de protection 
contre les chocs électriques.

 Isolation renforcée.  définie comme : l’isolation entre les pièces 
conductrices, offrant une protection contre les chocs électriques.
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Ao2 - Module de sortie analogique
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n.B. Mode tension. l’impédance d’entrée ‘Rv’ de l’appareil 
connecté à ce module de sortie doit être > 550Ω 
pour la plage -0,1Vcc à +10,1Vcc et > 1500Ω pour la 
plage -0,3Vcc à +10,3Vcc.

 Mode courant. l’impédance d’entrée (ou impédance 
de boucle) ‘Ri’ de l’appareil connecté à ce module de 
sortie doit être < 550Ω.

do4 - Module de sortie logique (idem pour les autres)
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Remarques.
1  les relais ci-dessus sont illustrés 

en état désexcité
2  les fusibles fournis pour les relais 

sont de 3,15 A (type t), 20 mm 
conformes à en60127.

3  les étiquettes apposées 
indiquent les informations 
de fabrication et comportent 
un espace pour inscrire les 
snubbers supprimés.

AI3 - Module d’entrée analogique
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AI4 - Module d’entrée analogique
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n.B. l’option de shunt 
comporte des 
résistances de 5Ω 
montées sur le PCB. 
l’option mV peut 
également être utilisée 
pour les entrées mA si 
elle est équipée d’une 
résistance externe 
adaptée de charge 
5W. Ceci permet à une 
entrée de 0 à 20 mA 
de fournir une plage 
pleine échelle de 0 à 
100 mV.
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dI4 - Module d’entrée logique
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CATÉGORIE D’INSTALLATION ET DEGRÉ DE POLLUTION
Ce produit a été conçu pour satisfaire aux exigences de la norme Bs en61010, 
catégorie d’installation II , degré de pollution 2, telles qu’elles sont définies 
ci-dessous :
	 Catégorie d’installation II.  la tension de choc nominale pour un 

équipement ayant une alimentation 230 V ca nominale est de 2500 V.
	 degré de pollution 2. normalement, uniquement une pollution non-

conductive se produit. une conductivité temporaire due à la condensation 
pourra cependant se produire dans certaines circonstances.

Personnel
l’installation doit être uniquement confiée à du personnel adéquatement qualifié.
Protection des composants sous tension
Afin d’éviter que les mains ou les outils en métal n’entrent au contact de 
composants sous tension, l’unité devra être installée dans une armoire.
Terminal blanc (référence 026373)
les fonds de paniers sont conçus pour accepter jusqu’à 16 modules. Afin de 
maintenir le classement IP20, les fonds de paniers qui ne sont pas entièrement 
occupées doivent être équipées d’un terminal blanc sur la droite du dernier 
module. un terminal blanc est fourni avec l’unité de base.

Avertissement : Capteurs sous tension
Cette unité est conçue pour fonctionner avec le capteur de température directement 
relié à un élément de chauffage électrique. Veillez à ce que le personnel d’entretien 
ne touche pas ces connexions lorsqu’elles sont sous tension. Avec un capteur sous 
tension, tous les câbles, connecteurs et commutateurs de connexion d’un capteur 
sous tension devront être étalonnés à la tension du secteur.

Câblage
Il est impératif de raccorder l’unité conformément aux informations de câblage 
figurant dans cette fiche d’instructions. Veiller tout particulièrement à ne pas 
brancher des alimentations c.a. à l’entrée basse tension du capteur ou à toute 
autre entrée ou sortie bas niveau. utiliser uniquement des fils à conducteur en 
cuivre pour les raccordements (à l’exception des entrées de thermocouple) 
et s’assurer que le câblage des installations est conforme à toutes les 
réglementations locales en vigueur. Au Royaume-uni, utiliser la version la plus 
récente des réglementations de câblage Iee (Bs7671). Aux États-unis, utiliser 
les méthodes de câblage neC Classe 1.
Dispositif coupe-circuit
l’installation doit être équipée d’un dispositif coupe-circuit ou d’un disjoncteur. 
Ce dispositif doit être monté à proximité immédiate de l’unité (≤1 mètre), 
être facilement accessible par l’opérateur et être clairement identifié comme 
dispositif d’isolement électrique de l’instrument.
Courant à la terre
le filtrage RFI peut entraîner un courant à la terre pouvant aller jusqu’à 3,5 mA. 
Ce courant peut influencer la conception d’une installation de plusieurs unités 
protégées par des disjoncteurs de type dispositif courant résiduel (RCd) ou 
détecteur de défaut de mise à la terre (gFd).
Protection contre les surintensités
Il est recommandé de protéger l’alimentation cc du système avec des fusibles 
appropriés afin d’assurer la protection du câblage de l’appareil. l’appareil 
comporte un fusible sur le module t255R pour protéger l’alimentation des 
défaillances se produisant à l’intérieur de l’appareil.
Tension nominale
la tension continue maximale appliquée entre les bornes suivantes ne doit pas 
dépasser 264 V c.a:
	 entrée dI6 ou sortie relais RlY4 vers raccordements logiques, cc ou 

capteur ;
	 raccordements à la terre
l’appareil ne doit pas être raccordé à une alimentation triphasée avec montage 
en étoile sans terre. en cas de défaillance, une telle alimentation pourrait excéder 
264 V ca par rapport à la terre et l’appareil présenterait alors des dangers.
Pollution conductrice
toute pollution conductrice d’électricité doit être exclue de l’enceinte dans laquelle 
l’appareil est monté. Pour assurer une atmosphère convenable dans des conditions 
de pollution par conduction, poser un filtre à air à l’entrée d’air de l’armoire. 
lorsqu’il est probable que de la condensation se formera, inclure un chauffage à 
thermostat dans l’armoire.
Exigences d’installation en matière de compatibilité électromagnétique
Afin d’assurer la conformité à la directive européenne sur la compatibilité 
électromagnétique, certaines précautions sont à prendre lors de l’installation, 
à savoir : Pour de plus amples informations, veuillez-vous reporter au guide 
d’installation eMC, référence HA025464. si les sorties relais sont utilisées, il peut 
s’avérer nécessaire de monter un filtre adapté pour neutraliser les émissions. le 
type de filtre dépendra du type de charge. Pour les applications courantes, nous 
préconisons un filtre schaffner Fn321 ou Fn612.

Consignes de sécurité à l’installation
Cet instrument utilise divers symboles décrits ci-dessous :

! Borne de mise à la 
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fonctionnelle
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tous droits strictement réservés.  Aucune partie de ce document ne peut 
être reproduite, modifiée, enregistrée sur un système de stockage ou 
transmise sous quelque forme que ce soit, à d’autres fins que pour faciliter 
le fonctionnement de l’équipement auquel se rapporte ce document, sans 
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éventuelles consécutives à des erreurs commises dans le présent document.

Remarques
1  les entrées de logique négative peuvent être 

corrigées si nécessaire. Inverser la polarité des 
raccordements d’entrée.

2  Installation oBlIgAtoIRe d’une liaison (+V à C) 
pour remplacer l’alimentation externe.

Restriction des substances dangereuses

PRt

+

*Remarque... Alimentation externe des appareils 
de l’usine.

Attention
Pour éviter toute surchauffe, le courant en guirlande ne 
doit pas dépasser 4 Amp.
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Remarques :
1. Connecter les bornes C/I pour 

utilisation en mode actif (source 
d’alimentation interne). Connecter les 
bornes P/C pour utilisation en mode 
passif (source d’alimentation externe).

2.  le nombre de modules AI3 doit 
être limité de manière à ce que la 
consommation globale stationnaire 
de la totalité des mobules de base ne 
dépasse pas une moyenne de plus de 
3 W par module (par ex. 24 W pour les 
bases à 8 unités ou 48 W pour les bases 
à 16 unités).t  = émetteur 4 à 20 mA 

Remarques
1 Voie 1 - la connexion PRt 2 fils utilise 

uniquement I1 et C1.
 Voie 2 - la connexion PRt 2 fils utilise 

uniquement I2 et C2.
2  l’option de shunt comporte des 

résistances de 5Ω montées sur le 
PCB. 

3  le tableau ci-dessous présente le câblage 
des voies tension volts (V) ou millivolts 
(mV) double. 

   HR_entrée vers lR_entrée   Borne
Voie  limites    Connexions

CH1  -150mV à +150 mV A1 et C1
  -10 V cc à +10 V cc C1 et H1

CH2  150 mV à +150 mV C2 et A2
  0 à 1,8 V cc C2 et A2
  -10 V cc à +10 V cc C2 et H2



A

Communication Modbus
la connexion réseau Modbus 
(prises RJ45) et les connexions 
d’alimentation électrique du 
systéme (bornes standard 
à vis) sont fournies par le 
terminal. 

la connexion réseau vers une 
unité d’interface opérateur, 
un PC exploitant lIntools 
ou un système tiers, ou pour 
relier des contrôleurs esclaves 
supplémentaires ou d’autres 
équipements Modbus dans 
un système. l’IoC peut être 
configuré depuis le réseau 
Modbus si nécessaire.

Connexions broches Modbus RJ45 vers connecteurs réseau
Broche RJ45 Couleur eIA485 2 fils 4 fils
1  orange/Blanc B d- tX-
2 orange A d+ tX+
3  Vert/Blanc ter ter ter
4 Bleu s/o s/o s/o
5  Bleu/Blanc s/o s/o s/o
6 Vert ter ter ter
7  Marron/Blanc B s/o RX-
8 Marron A s/o RX+
Blindage s/o s/o s/o s/o

Attention
les couleurs des fils peuvent varier d’un fabricant à l’autre.

Modbus – Résistances de terminaison pour communication RJ45
la ligne de communication doit être terminée en utilisant les résistances 
de charge appropriées. Pour minimiser le câblage sur le site et pour fournir 
les valeurs correctes pour la résistance, des « résistances de terminaison » 
(terminators) sont disponibles auprès de votre distributeur.

Term/Modbus/RJ45

Connexion de l’alimentation 24 V cc
Attention

Avant de réaliser le câblage de cette unité, lire la rubrique consacrée au câblage ainsi que les 
informations de sécurité et eMC. Il incombe à l’installateur d’assurer la sécurité et la conformité 
eMC d’une installation particulière.
l’unité d’alimentation (Psu) recommandée est le modèle 2500P. Il s’agit d’une unité montée sur 
rail dIn, qui peut être montée adjacente à la base ou à distance.  un autre Psu peut être utilisé 
du moment qu’il respecte la spécification ci-dessous.
le terminal IoC contient un fusible et une diode d’alimentation polarisée en inverse. si l’alimentation 
est câblée en polarité en inverse le fusible sautera et protègera toute la base. le fusible n’est pas 
remplaçable par l’utilisateur. s’il a sauté, il faut renvoyer le terminal à l’usine pour le faire remplacer.

CARACTÉRISTIqUES DE L’ALIMENTATION
      tension de l’alimentation : 24 V cc ±  20%
Fluctuation de l’alimentation : 2 V p-p max
Consommation énergétique : 820 W max par base

n.B. le courant consommé par chaque module est de 100 mA en moyenne.  18 V est 
le plancher absolu pour la tension d’alimentation et l’utilisation d’un Psu 18 V peut 
entraîner un fonctionnement imprévisible ou hors normes en cas de chute de tension 
appréciable sous charge.

Port de configuration
le port de configuration eIA232 est fourni sur l’avant de l’IoC, via une prise RJ11. 
l’IoC démarrera en mode de configuration s’il est mis sous tension alors qu’un PC 
est connecté à la prise RJ11. ou bien l’IoC peut être mis en mode de configuration 
en configurant une commande à partir du logiciel de configuration.

n.B. Pour quitter le mode de configuration, il faut utiliser lIntools ou passer par les 
communications.

l’IoC ne régule pas le procédé dans les situations suivantes :
	s’il est en mode de configuration ou de veille
	si une temporisation de watchdog relais se produit (s’il est configuré)
	s’il est supprimé du système
dans ces conditions, tous les modules adoptent un état ‘sécurisé’ dans lequel (sauf 
configuration contraire) les modules de sortie logiques passent à un état désexcité 
et les modules de sortie analogiques passent à un état de sortie minimum 
(généralement 0V ou 4mA). les connexions des broches pour le port de 
configuration sont indiquées ci-dessous.  la connexion 24 V vers la broche 1 
est fournie via un connecteur subd9 spécial et peut être utilisée lorsque l’IoC 
n’est pas branché sur le fond de panier.

Le fond de panier
Pour monter les embases
Cette unité est destinée à être montée dans une armoire, ou dans un 
environnement convenant aux équipements classés IP20. elle peut être montée sur 
rail dIn ou sur cloison.

Montage sur rail DIN (horizontal)
1  Monter le rail dIn horizontalement, en utilisant la visserie adaptée.
2  Veiller à ce que le rail dIn réalise un bon contact électrique avec le socle 

métallique de l’armoire.
3  desserrer les vis (1) de la base et les laisser tomber au fond de la fente de 

vissage, en même temps que les clips de rétention de la base (2).
4  sur la partie arrière de l’unité de base il y a une fente extrudée pour 

encastrer le rail dIn (3).
5  encastrer le bord supérieur sur le bord supérieur du rail dIn (3).  Faire 

glisser les vis (1) et les clips associés (2) vers le haut, le plus loin possible 
vers le haut des fentes de vissage. le bord en biseau du clip de rétention 
de la base (2) doit se trouver derrière le bord du rail dIn.

6  serrer les vis (1).

Montage sur rail DIN (vertical)
Attention

si la base est montée verticalement, il est recommandé d’installer un ventilateur dans 
le logement de manière à assurer la libre circulation de l’air autour des modules.

1  Monter le rail dIn verticalement, en utilisant la visserie adaptée.
2  Veiller à ce que le rail dIn réalise un bon contact électrique avec le socle 

métallique de l’armoire.
 desserrer les vis (1) de la base et les déplacer au fond de la fente de 

vissage, en même temps que les clips de rétention de la base (2).
4  sur la partie arrière de l’unité de base il y a une fente extrudée pour 

encastrer le rail dIn (3).
5  encastrer le bord supérieur sur le bord supérieur du rail dIn (3).
6  Faire glisser les vis (1) et les clips associés (2) vers le haut, le plus loin 

possible vers le haut des fentes de vissage. le bord en biseau du clip de 
rétention de la base (2) doit se trouver derrière le bord du rail dIn.

7  serrer les vis.

Montage direct sur paroi
1  enlever les vis (1) et les clips de rétention de la base (2).
2  Maintenir la base à l’horizontale ou à la verticale sur la paroi et marquer sur 

celle-ci la position des deux trous.
3  Percer deux trous de 5,2 mm dans la paroi.
4  en utilisant les boulons M5 fournis, fixer la base sur le panneau métallique.

la résistance terminator est branchée dans la dernière prise RJ45 de la chaîne. 
si l’interface d’exploitation est un PC ou un automate, la terminaison doit être 
effectuée en utilisant les résistances de charge appropriée.

Sélection communication Modbus 3 fils / 5 fils
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Communications Profibus DP et DPv1 
Connexions aux connecteurs réseau
Il existe deux options 
ProfiBus tu : un type d 
standard 9 voies et une 
unité RJ45 double.  Cette 
dernière est similaire au 
terminal Modbus avec 
lequel elle ne doit pas 
être confondie ; l’unité 
Modbus inclut des 
condensateurs pouvant 
avoir une incidence sur les 
données haut débit.

Vitesse de transmission
la vitesse de transmission 
en Bauds est définie par 
le maître Profibus, capable 
de détecter la vitesse la 
plus élevée à laquelle 
tous les esclaves peuvent 
fonctionner. l’IoC Profibus 
peut fonctionner à 12 
Mbauds.

Profibus - Connexions des broches type D 9 voies avec les connecteurs réseau
9 broches type d Intitulé du signal explication
1 Blindage Blindage (masse)
2  en réserve s/o
3 Rxd/txd-P Réception/transmission -    
  données ‘P’
4  en réserve s/o
5 dgnd Masse données
6 VP tension - Plus
7  en réserve s/o
8 Rxd/txd-n Réception/transmission -    
  données ‘P’
9  en réserve s/o

Profibus - Terminaison de ligne communications 9 broches type D
Pour les connecteurs d 9 broches, des câbles ProfiBus standard doivent être utilisés. Ces 
câbles ont des embases spéciales sur le connecteur d 9 broches mâle permettant d’y 
connecter un ou deux câbles et d’avoir une petite charge de terminaison intégrée avec un 
commutateur MARCHe/ARRet qui est alors réglé sur MARCHe aux deux extrémités de la 
liaison.
la norme ProfiBus indique que l’on peut utiliser deux types de câbles : ‘ligne A’ et ‘ligne B’. 
les détails de terminaison pour ces deux types de câbles sont fournis ci-dessous :

Profibus - Terminaison de ligne communications RJ45 intégrée

n.B. les unités plus anciennes 
étaient équipées d’une 
seule liaison.  sur ces unités, 
cette liaison n’avait aucune 
fonction. Ces réseaux doivent 
être terminés en utilisant une 
cheville de terminaison.

Monter la terminaison uniquement 
sur le dernier appareil de la chaîne.
sur les unités plus anciennes, 
l’utilisation de la cheville de 
terminaison est recommandé. sur les 
unités plus récente, on peut monter 
une cheville de terminaison ou 
placer les deux liaisons en position 
supérieure.
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Profibus - Connexions broches RJ45 vers connecteurs réseau
Broche RJ45 Couleur signal
1    orange/Blanc données ‘n’
2   orange données ‘P’
3    Vert/Blanc ter
4   Bleu  s/o
5    Bleu/Blanc s/o
6   Vert  +15V
7    Marron/Blanc s/o
8   Marron s/o

Term/Profibus/RJ45

390Ω 220Ω 390Ω

5 8 3 36

390Ω 150Ω 390Ω

5 8 5
4
3
2
1

6

Profibus ligne A Profibus ligne B

Communications DeviceNet

l’IoC Communications devicenet 
est identifié par l’étiquette frontale et 
le code de commande imprimé sur 
l’étiquette latérale. Cet IoC doit être 
utilisé avec le terminal devicenet.
le connecteur devicenet a été choisi 
pour se conformer à la spécification 
devicenet open Connector (5 voies, 
pas de 5,08 mm).

le connecteur devicenet femelle 
correspondant est fourni, pour 
faciliter le câblage par l’utilisateur. les 
fonctions des broches sont indiquées 
sur le terminal.
Connexions vers les connecteurs réseau

Broche  Fonction
 1  V+
 2  CAn_H
 3  dRAIn
 4  CAn_l
 5  V-

Terminaisons DeviceNet 
les caractéristiques techniques 
devicenet stipulent que les 
résistances de terminaison du bus ne 
font pas partie intégrante du maître 
ou de l’esclave. elles ne sont pas 
fournies dans le cadre de l’ensemble 
de terminaison devicenet.

(1)  Vis de rétention
(2)  Clip de rétention de 

la base
(3) Rail dIn
(4) Couvercle latéral
(5)  Clip de rétention du 

terminal
(6)  support du terminal
(7)  Mise à la terre eMC
(8)  Barrette de mise à la 

terre de protection 

(*  en option)

63  adresses Modbus peuvent 
être définies en binaire en 
utilisant les positions 1 à 6.
la parité a trois états possibles 
- aucune/paire/impaire - en 
utilisant sW7 et sW8.
si les commutateurs d’adresse 
sont tous réglés sur oFF, l’IoC 
exige que l’adresse soit définie 
avec les outils de configuration.
Pour les adresses entre 65 
et 255, les commutateurs 
d’adresse doivent tous être 
réglés sur oFF et les adresses 
définies par lIntools.

le commutateur attribue 
les adresses 1 à 127.
l’adresse 0 est non valide.
le commutateur nº8 est 
normalement inutilisé. s’il 
est réglé sur on, l’adresse 
de l’unité est réglable sur 
les communications.

le commutateur attribue 64 
adresses de 0 à 63.
sW7 sW8 Vitesse de communication

0 0 125K Bauds
0 1  250K Bauds
1 0  500K Bauds
1  1  Vitesse et adresse du 

noeud contrôlées par 
logiciel (itools)

MODbUS PROfIbUS DEVICENET

P o 3216 8 4 2 1
8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 1

BAud3216 8 4 2 1

P Adresse devicenetAdresse ProfibusAdresse Modbuse
P = Parité oui, P = Parité non, 
o = Impaire, e = Paire.

643216 8 4 2 1

EThERNET

d o 3216 8 4 2 1
8 7 6 5 4 3 2 1

d Id unité Modbus 

d = dHCP activé, 
d = dHCP désactivé.

les adresses 1 à 63 sont définies sur 
les 6 commutateurs les plus à droite.
le commutateur le plus à gauche 
peut être utilisé pour activer 
l’adressage dHCP ethernet.
si tous les commutateurs sont sur oFF, 
l’activation des adresses Modbus et 
dHCP sera déterminée par la valeur 
constatée dans lIntools.

oui

non

n.B. Position commutateur 
activé. 
Position commutateur 
désactivé.

Voyants del 
d’état

Port de 
configuration 
(Rs232)

Connecteur de 
module

Commutateurs 
d’adresse

Ports de 
communication 
(Rs485)

0V+24V

le couvercle plastique 
fourni doit être installé 
sur la prise RJ11 
lorsqu’elle n’est PAs 
utilisée.
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1
2500A/CABle/ConFIg/RJ11/9PIndF

Connecteur 
9 voies

PC utilisé pour 
la configurationPrise de  

polarité tension

+-

Alimentation 
électrique 24 V

IoC

Alimentation et câble en option 
pour configurer l’IoC à distance.

Connecteur de 
module

Commutateurs 
d’adresse

Prixe RJ45

terminaux 
d’alimentation 
électrique 24 V

Connecteur de 
module

Commutateurs 
d’adresse

terminaux 
d’alimentation 
électrique 24 V

Connecteur de 
communications 
5 voies

0V+24V

0V+24V

Commutateurs 
d’adresse

Connecteur de 
module

Connecteur 
communications 
9 voies type d

Voyants del 
d’état

Port de 
configuration 
(Rs232)

n.B. toujours 
conserver un 
dégagement 
de 25 mm 
pour la 
ventilation.

(3)

(1)

(4)

(7)

(6)

(4)

C

B

e

d
(1)

(2)

(1)
(2)

(2)

(8)(8) (*8)

(5)

Communications Ethernet

l’IoC Communications ethernet est 
identifié par l’étiquette frontale et 
le code de commande imprimé sur 
l’étiquette latérale. Cet IoC doit être 
utilisé avec le terminal ethernet.
le port ethernet est un port 
10baset et peut être raccordé à un 
concentrateur ou commutateur avec 
câble Cat5 via le connecteur RJ45 
standard. Il est également possible 
d’utiliser un câble croisé RJ45 pour 
le raccordement direct à une carte 
d’interface réseau 10baset de PC.

Connexions vers la prise RJ45
Broche RJ45 Couleur  signal
1    orange/Blanc tX+
2   orange  tX-
3    Vert/Blanc  RX+
4   Bleu  s/o
5    Bleu/Blanc  s/o
6   Vert  RX-
7    Marron/Blanc s/o
8   Marron  s/o

Attention
les couleurs des fils peuvent varier d’un 
fabricant à l’autre.

2

RAte

Notification de mise à niveau du logiciel
Attention

les IoC 2500 version 3.6 et version 4.3 introduisent des paramètres supplémentaires d’action en 
cas de problème et de détection d’ouverture de capteur pour les entrées analogiques.
Il faut prendre des précautions appropriées lorsqu’on charge les applications existantes et les 
réponses d’action en cas de problème doivent être soigneusement surveillées.

422/485
Cavaliers

0V+24V

Résistances de 
terminaison pour 
communication

Ports de 
communication 
(Rs485)

Commutateur 
d’adressage module

n.B. les unités plus anciennes 
étaient équipées d’une 
liaison unique pour 3 fils ou 
d’aucune liaison pour 5 fils.

Monter la terminaison uniquement 
sur le dernier appareil de la chaîne.
l’utilisation de la cheville de 
terminaison est recommandée.

! Avertissement
ne pas utiliser l’appareil lorsqu’un conducteur de mise à la terre de protection n’est pas 
connecté à l’une des bornes de mise à la terre du fond de panier. le câble de masse doit 
correspondre au minimum à la puissance nominale du câble d’alimentation le plus gros utilisé 
pour connecter l’unité.
la mise à la terre de protection doit être terminée au moyen d’un œillet en cuivre étamé adapté 
et utiliser la vis et la rondelle fournies avec l’unité de base, serrées à 1,2 nm (10,6 lb/pouce).
Cette connexion assure également la mise à la terre pour eMC.
Pour le montage sur rail dIn, utiliser un rail dIn symétrique conforme à en50022 - 35 X 7,5 
ou 35 X 15, monté horizontalement ou verticalement.
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Pour lK1 et lK2

liaison pour 3 fils

liaison pour 5 fils

Pour lK1 et lK2

Réseau terminé

Pas de terminaison

Commutateur 
d’adressage 
module

Assemblage des modules E/S et des terminaux

POUR MONTER UN MODULE

POUR MONTER LE TERMINAL
1. Mettre la languette du PCB du terminal en 

face de la fente de la base.
2. Appuyer sur la partie inférieure du 

terminal jusqu’à ce qu’il soit maintenu en 
place par le clip de rétention. un déclic 
sonore se fait entendre lorsque le clip 
bloque le terminal.

3.  Pour l’enlever, appuyer sur le clip de 
rétention pour dégager le terminal et le 
retirer de la fente de la base.

unité de base dimensions (mm) Poids (kg)
sans modules          tous modules   

le blindage doit être mis à la terre à une extrémité (seulement)

RJ11 vers PC 9 voies type d RJ11 vers PC 25 voies type d

9 voies 25 voies

le module doit être installé et déposé alors que le 
levier de rétention se trouve en position ouverte 
comme indiqué, faute de quoi le boîtier du module 
pourrait être endommagé.
1. ouvrir le levier de rétention sur la façade du 

module (4).
2. Insérer le module (5) en vérifiant qu’il est bien 

engagé dans les connecteurs du fond de 
panier et des unités du terminal.  

3.  une fois en place, fermer le levier de rétention.
Pour déposer un module, ouvrir le clip de rétention 
et extraire le module de l’unité de base.




